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Руководство по эксплуатации светильника светодиодного взрыво-

защищенного КВАНТ2 (в дальнейшем - светильник) предназначено для 

изучения правил эксплуатации (использования по назначению, техниче-

ского обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортирования). 

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение  

1.1.1 Светильники «КВАНТ2» предназначены для стационарного 

освещения помещений промышленных и производственных зданий, а 

также наружного освещения промышленных площадок  нефтяной и газо-

вой промышленности в соответствии с ГОСТ 30852.13-2002 и других ди-

рективных документов, регламентирующих установку электрооборудова-

ния во взрывоопасных зонах, в которых возможно образование взрыво-

опасных смесей категорий IIA, IIB групп Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6 по клас-

сификации ГОСТ 30852.11. 

1.1.2 Светильник соответствует климатическому исполнению У1, 

УХЛ I по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в следующих 

условиях: 

1) Атмосферное давление от 86,6 до 106,7 кПа (от 650 до  

800мм.рт.ст.); 

2) Относительная влажность воздуха 100% при температуре 25°С. 

1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Назначенный срок службы светильников – 10 лет при условии 

замены всех резиновых уплотнений не реже одного раза в 5 лет. Уплотне-

ния поставляются по отдельному заказу и цене. 

1.2.2 Остальные технические характеристики светильников должны 

соответствовать данным, указанным в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Маркировка взрывозащиты 1ExsIIBT5 Х 

Климатическое исполнение и категория размещения 

по ГОСТ 15150 
У1, УХЛ1 

Температура окружающей среды, ⁰С -60⁰…+50⁰ 
Степень защиты от внешних воздействий IP67 

Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 М2 

Класс защиты от поражения электрическим током по 

ГОСТ 12.2.007.0 
I 

Материал корпуса Коррозионностойкий 

алюминиевый сплав 
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340х305х220 

(505х305х87) 

6,6 

(9,9) 

КВАНТ2.Х1-28/48 28 6000 48 
340х305х220 

(505х305х87) 

6,6 
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КВАНТ2.Х1-28/28 28 3500 28 
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340х305х220 

(505х305х87) 

6,6 

(9,9) 

КВАНТ2.Х1-28/42 28 5250 42 
340х305х220 

(505х305х87) 

6,6 

(9,9) 

КВАНТ2.Х1-28/60 28 7500 60 
340х305х220 

(505х305х87) 

6,6 

(9,9) 

КВАНТ2.Х1-28/80 28 10000 80 
340х305х220 

(505х305х87) 

6,6 

(9,9) 

КВАНТ2.Х1-28/90 28 11250 90 
340х305х220 

(505х305х87) 

6,6 

(9,9) 

КВАНТ2.Х1-28/105 28 13125 105 
340х305х220 

(505х305х87) 

6,6 

(9,9) 

КВАНТ2.Х1-56/120 56 15000 120 
440х305х220 

(605х305х87) 

8,6 

(11,8) 

КВАНТ2.Х1-56/140 56 17500 140 
440х305х220 

(605х305х87) 

8,6 

(11,8) 

КВАНТ2.Х1-56/170 56 21250 170 
440х305х220 

(605х305х87) 

8,6 

(11,8) 

КВАНТ2.Х1-56/210 56 26250 210 
440х305х220 

(605х305х87) 

8,6 

(11,8) 

КВАНТ2.Х1-28/50 28 5900 50 
340х305х220 

(505х305х87) 

6,6 

(9,9) 

КВАНТ2.Х1-56/100 56 11800 100 
440х305х220 

(605х305х87) 

8,6 

(11,8) 

КВАНТ2.Х1-84/140 84 16520 140 
540х305х270 

(705х305х87) 

11,1 

(14,4) 

КВАНТ2.Х1-84/150 84 17700 150 
540х305х270 

(705х305х87) 

11,1 

(14,4) 

КВАНТ2.Х1-84/250 84 31250 250 
540х305х270 

(705х305х87) 

11,1 

(14,4) 

КВАНТ2.Х1-84/280 84 35000 280 
540х305х270 

(705х305х87) 

11,1 

(14,4) 

КВАНТ2.Х1-84/315 84 39375 315 
540х305х270 

(705х305х87) 

11,1 

(14,4) 
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640х305х270 13,2 

КВАНТ2.Х1-112/420 112 52500 420 640х305х270 13,2 

КВАНТ2.Х1-140/250 140 31250 250 740х305х270 18,2 

КВАНТ2.Х1-140/500 140 62500 500 740х305х270 19,5 

КВАНТ2.Х1-

2х56/240 
112 30000 240 

C 

(К) 

540х605х245 

(540х605х390) 

19,5 

(27) 
КВАНТ2.Х1-

2х56/280 
112 35000 280 

540х605х245 

(540х605х390) 

19,5 

(27) 
КВАНТ2.Х1-

2х56/340 
112 42500 340 

540х605х245 

(540х605х390) 

19,5 

(27) 
КВАНТ2.Х1-

2х56/420 
112 52500 420 

540х605х245 

(540х605х390) 

19,5 

(27) 
КВАНТ2.Х1-

2х84/500 
168 62500 500 

540х605х245 

(540х605х390) 

22,5 

(30) 
КВАНТ2.Х1-

2х84/560 
168 70000 560 

540х605х245 

(540х605х390) 

22,5 

(30) 
КВАНТ2.Х1-

2х84/630 
168 78750 630 

540х605х245 

(540х605х390) 

22,5 

(30) 
КВАНТ2.Х1-

2х112/700 
224 87500 700 

640х605х245 

(640х605х390) 

26 

(33,5) 

 КВАНТ2.Х1-

2х112/760 
224 95000 760 

640х605х245 

(640х605х390) 

26 

(33,5) 
КВАНТ2.Х1-

2х112/840 
224 105000 840 

640х605х245 

(640х605х390) 

26 

(33,5) 
КВАНТ2.Х1-

2х140/1000 
280 125000 1000 

740х605х245 

(740х605х390) 

36 

(33,5) 
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1.3 Устройство и работа 

Светильник (рис. 1-2) представляет собой пыле- и влагонепроница-

емую оболочку, состоящую из радиатора, на котором установлены свето-

диодные линейки, боковины и светопропускающего элемента, выполнен-

ного из ударопрочного прозрачного поликарбоната толщиной 4 мм. 

ВНИМАНИЕ! По согласованию с заказчиком для удаления бликов на 

светопропускающем элементе допускается изготовление его из поликар-

боната желтого цвета. Радиатор выполнен из алюминиевого профиля. 

В светильниках типа КВАНТ2.К к радиатору крепится специальная 

консоль из литого алюминия, внутри которой установлены блоки питания 

и зажимы для подключения к сети. 

В светильниках типа КВАНТ2.С блок питания и силовые зажимы 

установлены на радиаторе в специальных герметичных коробках. 

На каждую светодиодную линейку может устанавливаться отража-

тель или линза, позволяющие изменять угол рассеивания светового луча. 

Угол рассеивания оговаривается потребителем при заказе. 

Герметичность оболочки достигается применением герметичных со-

единений радиатора с боковинами и со светопропускающим элементом, а 

также использованием резиновых уплотнений в кабельных вводах. 

1.4 Маркировка 

На светильниках нанесена маркировка следующего содержания: 

-условное обозначение светильника; 

-знак завода изготовителя; 

-обозначение технических условий; 

-маркировка взрывозащиты; 

-номер сертификата соответствия, наименование органа по сертифи-

кации; 

-специальный знак взрывобезопасности; 

-единый знак обращения продукции (после получения сертификата 

соответствия); 

-напряжение питания; 

-потребляемая мощность; 

-степень защиты; 

-диапазон температур окружающей среды; 

-климатическое исполнение и категория размещения; 

-номер изделия; 

-месяц и год изготовления; 

-масса. 
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2  НЕОБХОДИМОСТЬ ДОУКОМЛЕКТОВАНИЯ 

 Светильник является самостоятельным изделием и доукомплекто-

вание дополнительными элементами не требуется.  

По отдельному заказу завод может комплектовать светильники под-

весами другой конструкции. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ 

Подключение и обслуживание светильников  должно проводиться 

специально обученным персоналом, изучившим правила техники без-

опасности при работе с электроустановками до 1000 В и настоящее руко-

водство по эксплуатации. 

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

4.1 Подготовка изделия к работе 

4.1.1 При монтаже светильника руководствоваться требованиями 

правил техники безопасности при работе с электроустановками до 1000 В. 

4.1.2 Перед установкой светильника необходимо проверить це-

лостность защитного стекла и корпусных деталей, крепежа и установоч-

ных элементов. 

4.1.3 Закрепить светильник на рабочем месте (несущей конструкции 

(опоре)). 

ВНИМАНИЕ! Расстояние от освещаемой поверхности до источни-

ка света светильника должно быть не менее 1 м! 

4.1.4 Подключение к сети питания производится в коробке или в 

подвесе через кабельный ввод проводом диаметром 4-8 мм. 

4.1.5 Функциональное назначение проводов блока питания указано в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Цвет изоляции 

провода 

Функциональное назначение провода, в зависимости 

от типа питающего напряжения 

~220В постоянный ток 
Красный Фазный «+» 
Синий Нулевой «-» 

Желто-зеленый 

или черный 
Заземление 

 

4.1.6 При монтаже светильника необходимо соблюдать правила 

предосторожности и сохранять параметры взрывозащиты, указанные на 

рис. 3-4. 
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5 ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

5.1 Общие указания 

При техническом обслуживании светильника необходимо соблю-

дать правила техники безопасности при работе с электроустановками до 

1000 В и настоящего руководства. 

 Периодический осмотр светильника производиться не реже одного 

раза в квартал, при этом необходимо проверить целостность изоляции ка-

беля, светопропускающего элемента, а также надежность контактных со-

единений, провести протирку светопропускающего элемента. 

ВНИМАНИЕ! Протирку светопропускающего элемента производить 

только влажной ветошью! 

 

Ремонт светильника должен производиться в специализированных 

мастерских. 

В процессе технического обслуживания  и планового текущего ре-

монта производится диагностирование средств взрывозащиты в соответ-

ствии с подразделом 5.3. 

5.2 Указания мер безопасности 

Светильник относится к классу I по способу защиты человека от по-

ражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 -75 

При эксплуатации светильника необходимо соблюдать следующее: 

- запрещается начинать работы, не убедившись в исправности изде-

лия, 

- запрещается монтировать/демонтировать светильник под напря-

жением. 

- перед установкой убедитесь в соответствии напряжения питающей 

сети, напряжению, указанному на фирменной таблички. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК С ПОВРЕ-

ЖДЕННЫМ КОРПУСОМ, СВЕТОПРОПУСКАЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ, 

КАБЕЛЕМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 

5.3 Средства обеспечения взрывозащиты 

5.3.1 Уровень и вид взрывозащиты светильника обеспечивается 

специальным видом взрывозащиты «s» по ГОСТ 22782.3-77 а также со-

блюдением общих технических требований к взрывозащищенному элек-
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трооборудованию по ГОСТ 30852.0-2002. Специальный вид взрывозащи-

ты «s» обеспечивается заключением электрических частей светильника в 

герметичную оболочку со степенью защиты IP67 по ГОСТ 14254-96. 

5.3.2 Корпус светильника выдерживает ударное воздействие с энер-

гией падающего груза 7 Дж, светопропускающий элемент — 4Дж. 

5.3.3 Блоки питания защищены от внешних воздействий методом 

заливки специальным герметиком «Виксинт». 

5.3.4 К матрице провода от блока питания подключаются через спе-

циальную втулку, залитую компаундом. 

5.3.5 Герметики, материалы прокладок светильников соответствуют 

требованиям ГОСТ 30852.0-2002. 

5.3.6 Фрикционная искробезопасность светильников обеспечивается 

применением материалов, не содержащих по массе более 7,5% магния. 

5.3.7 Меры, принятые по обеспечению взрывозащиты, приведены в 

чертеже средств взрывозащиты (рисунок 3-4). 

5.3.8 Температура наружных и внутренних частей светильника не 

превышает 80°С. 

6 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Знак «Х» в маркировке взрывозащиты указывает на специальные 

условия при эксплуатации для их безопасного применения: 

- минимальное расстояние от освещаемой поверхности до источника 

света светильника должно быть не менее 1 м; 

- при каждой операции сборки или разборки клеммной коробки 

необходимо наносить силиконовый герметик на уплотнительный шнур 

между корпусом и крышкой; 

- светильники должны устанавливаться в местах, защищенных от 

струй воздуха с частицами пыли и от других внешних воздействий, спо-

собствующих накоплению зарядов статического электричества на свето-

пропускающем элементе; 

- при техническом обслуживании светопропускающий элемент све-

тильника протирать только влажной чистой ветошью; 

- при эксплуатации запрещается размещать светильник светопро-

пускающим элементом вверх; 

- кабели с соединительными герметичными разъемами должны быть 

защищены от растягивающих усилий и должны периодически подвер-

гаться осмотру и проверке надежности их соединения. 
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ВНИМАНИЕ: ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА В ПО-

МЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ЗАПЫЛЕННОСТЬЮ ДЛЯ ИЗБЕЖА-

НИЯ ПРОГОРАНИЯ СВЕТОПРОПУСКАЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА НЕОБ-

ХОДИМО ПРОТИРАТЬ ЕГО ВЛАЖНОЙ ВЕТОШЬЮ НЕ РЕЖЕ ОДНО-

ГО РАЗА В НЕДЕЛЮ!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ И РАЗБИРАТЬ 

СВЕТИЛЬНИК И БЛОК ПИТАНИЯ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЕ. 

7 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ 

УСТРАНЕНИЯ 

Таблица 3 

Неисправность Причина Метод 

Источник света не 

загорается 

Нет напряжения в сети 
Проверить напряже-

ние в сети 

Неисправны или перего-

рели источники света 

 

Заменить источники 

света 

Неисправен блок пита-

ния 

Заменить блок пита-

ния 

Обрыв соединительного 

провода 
Соединить провод 

Источник света не 

загорается или ми-

гает 

Понижено напряжение в 

сети 

Обеспечить нормаль-

ное напряжение в сети 

 

8 УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

8.1 Наружные металлические поверхности светильника,  имеющие 

гальванические покрытия, должны быть  подвергнуты противокоррози-

онной защите смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267. 

8.2 Светильник, упакованный в пузырьковую плёнку, эксплуатаци-

онные документы, упакованные в полиэтиленовый пакет, должны быть 

уложены в ящик из гофрированного картона ГОСТ 9142. 

8.3 Светильники могут транспортироваться всеми видами транс-

порта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими 

Правилами перевозок грузов. 

8.4 Условия транспортирования в части воздействия: 

- механических факторов – С по ГОСТ 23216; 

- климатических факторов – 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150. 
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8.5 Условия хранения должны соответствовать группе хранения 

3(Ж3) по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок  хранения не более 

3лет. В окружающем воздухе должны отсутствовать кислотные, щелоч-

ные и другие агрессивные примеси. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ ИЗДЕЛИЯ 

К критическим отказам работы изделия относятся: 

- выход из строя блока питания; 

- выход из строя хотя бы одного источника света; 

- нарушение герметичности светильника; 

- прогорание или механическое повреждение светопропускающего 

элемента. 

 

10 ПАРАМЕТЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ  

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать светильни-

ки при:  

- механических повреждениях радиатора, светопропускающего 

элемента, резиновых уплотнений, источника света; 

- расслоении или растрескивании резиновых уплотнений; 

- помутнении или растрескивании светопропускающего элемента. 
 

11 УТИЛИЗАЦИЯ 

По истечении срока службы светильник подлежит разборке и сдаче на 

перера ботку в соответствии с установленными правилами.
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Адрес изготовителя: 

Сведения о рекламациях, рекомендации по улучшению технических характери-

стик, конструкции направлять по адресу: 

Россия, 653024, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Сафоновская, 28 

ООО «Завод взрывозащищенного и общепромышленного оборудования 

«Горэкс-Светотехника» 

Телефон/факс: +7 (3846) 66-92-76(доп. 1-39) 

E-mail: td_svetotehnika@mail.ru 
 


